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La reactancia inductiva por unidad de longitud y por fase para una línea trifásica, en líneas 

equilibradas, se determinará mediante la siguiente expresión: 

 

𝑋𝐿 =  2. 𝜋 . 𝑓. £   (Ω/ km) 

Dónde: 

 

f: Frecuencia de la red (60 Hz). 
 

£:  Coeficiente de Auto Inducción por unidad de longitud (H/km) 
 
 

El coeficiente de inducción por unidad de longitud (£) vendrá dado por la expresión: 
 

   

 

Dónde: 

 

Dm:  Distancia media geométrica entre conductores. Los conductores se instalarán en triángulo 

(configuración de trébol), estando las tres fases en contacto mutuo, por lo tanto, la 

distancia media geométrica coincide con el diámetro exterior del conductor (mm). 

 
d:       Diámetro del conductor (mm). 

 

K:  Constante que depende del número de hilos que formen el conductor. La siguiente tabla 

muestra sus valores. 

 

Constante en función del número de hilos del cable conductor 

Nº de 
alambres 

1 7 19 37 
61 o 
más 

K 0,5 0,64 0,55 0,53 0,51 
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