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La caída de tensión debida a la resistencia y reactancia de una línea trifásica viene dada por la 

siguiente expresión: 

∆𝑈 = √3. 𝐼. (𝑅. 𝐶𝑂𝑆𝜃 +  𝑋. 𝑆𝑒𝑛 𝜃). 𝐿 

Dónde: 

 

U:  Caída de tensión compuesta (V). 

 

I :  Intensidad de la línea (A). 

 

R: Resistencia del conductor en Ω/km para una temperatura de 90ºC. 

 

X: Reactancia inductiva en Ω/km. 

 

L : Longitud de la línea en km. 

 

Teniendo en cuenta que: 

𝐼 =
𝑃

√3. 𝑈. 𝐶𝑜𝑠 𝜃
 

Dónde: 

 

P: Potencia trifásica transportada en kilovatios. 

 

U: Tensión entre dos fases en kilovoltios. 

La caída de tensión, en tanto por ciento, de la tensión compuesta será: 

 

𝑈 % = 𝑃.
𝐿

10.𝑈2 . (𝑅 +  𝑋 . 𝑡𝑔 𝜃) 
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